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PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5244 26W METALLTORUMASTIL H=8m konsoolita

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5244 18,3W METALLTORUMASTIL H=6m

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5248 26W METALLTORUMASTIL H=8m L=1m / T=1+1m konsooliga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5122 30 W PUITMASTIL H=9m L=1m konsooliga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 34,8W METALLTORUMASTIL H=8m L=1m / T=1+1m konsooliga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5136 31W METALLTORUMASTIL H=8m L=1m / T=1+1m konsooliga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5139 54W METALLTORUMASTIL H=8m L=1m / T=1+1m konsooliga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5244 26 W PUITMASTIL H=9m L=1m konsooligaPROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5139 54 W PUITMASTIL H=9m L=1m konsooliga

PROJEKTEERITUD PROZEKTORVALGUSTI METALLTORUMASTIL H=10m/T=1m traaversiga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5112 31W PAIGALDUS OLEMASOLEVAL MASTIL

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5244 26W PAIGALDUS OLEMASOLEVAL MASTIL

PROJEKTEERITUD PARGIVALGUSTI PAIGALDUS/ASENDUS OLEMASOLEVAL MASTIL

TINGMÄRGID:

PROJEKTEERITUD ÕHUKAABEL

PROJEKTEERITUD MAAKAABEL
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LJS Vedruka
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Kärpida puude oksi

õhuliini kaabli lähedal.

Kärpida puude oksi

õhuliini kaabli lähedal.

Olemasolevatelt Elektrilevi OÜ

õhuliini mastidelt demonteerida

valgustuse õhuliin ja valgustid.
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Paigaldada õhukaabel EX 4x25

L trass=593m (L kaabel =600m)

9L3/35W9/1m

18L3/35W 9/1m

17L2/35W 9/1m

Paigaldada õhukaabel EX 4x25

Ltrass=16m (Lkaabel =18m)
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Kärpida puude oksi

õhuliini kaabli lähedal.

2.2

1-1L1/35W8/1m

1-2

L2/35W8/1m

1-3L3/35W8/1m

1-4L1/35W

8/1m

1-5L2/27W8/0m

1-6L3/27W8/0m

1-7L1/27W8/0m

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=13m

Paigaldada alajaama juurde

uus LJS. Olemasolev LJS

alajaamas

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=13m

2-1

L1/35W8/1m

2-2L2/35W

8/1m

2-3L3/35W+35W8/1+1m (V)

2-4L1/19W6/0m

2-5

L2/19W6/0m

2-7

L1/35W8/1m

2-6
L3/35W8/1m

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=28m

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=12m

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

2xPE D75  L=17m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

2xPE D75  L=8m

2-8L2/35W8/1m

2-9L3/35W8/1m

2-10L1/35W8/1m

2-11

L2/35W8/1m

Asendada olemasolevatel metallmastidel

asuvad naatriumvalgustid uute LEDvalgustitega.

2-31

L1/19W6/0m2-29L2/19W6/0m

2-30L3/19W6/0m
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L1/19W6/0m
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2-32L2/62W

ol.ol

2-33L3/62Wol.ol

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =135m (Lkaabel =151m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25Ltrass =98m (Lkaabel =110m)

Paigaldada maakaabel Al 4G50L trass=4m (Lkaabel =10m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =78m (Lkaabel =86m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25Ltrass =34m (Lkaabel =38m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25L trass=92m (L kaabel=100m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25Ltrass =83m (Lkaabel =89m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25Ltrass=400m (L kaabel =440m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =80m (L

kaabel =88m)

2-19L1/19W6/0m 2-18

L3/19W6/0m

Paigaldada maakaabel Al 4G25

L

trass =52m (Lkaabel =60m)

2-28L1/35W+35W

8/1+1m (T)

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=14m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=11m

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=4m

Paigaldada maakaabel Al 4G25L trass=92m (L kaabel=100m)

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=4m

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=4m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=4m

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=4mPaigaldada maakaabel Al 4G25Ltrass =88m (Lkaabel =100m)

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=13m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=6m

Paigaldada maakaabel Al 4G25Ltrass =146m (L kaabel=166m)
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3-21
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Heki ja puude juures kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  2xL=30m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  2xL=8m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  3xL=6m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  2xL

=9m

Ristumine 15158 Vodja-Viisu

teega km 1,363

Riigiteega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75 L=1

1m

Kaabel minimaalselt 1,5m

teekat

test

Teega ristumisel kaablitoru750N PVC D75  L=10m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=10m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=9m

Teega ristumisel kaablitoru750N PVC D75  L=5m

Paigaldada maakaabel Al 4G25Ltrass =340m (Lkaabel =380m) Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =55m (Lkaabel =63m)

Puude juures kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=3

8m Puude juures kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=40m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=33m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=12m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=12m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=4m

Paigaldada maakaabel Al 4G25

L

trass =56m (Lkaabel =64m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =100m (L

kaabel =112m)
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L2/19W 6/0m

4-24L3/27W

8/0m

4-25

L1/27W8/0m

4-21

L3/62W8/1m

Ristumine 15158 Vodja-Viisu teega km 1,590

Riigiteega ristumisel kaablitoru paigaldamine

kinnisel meetodil, PE D75 L=15m

Kaabel minimaalselt 1,5m teekattest

Olemasolev valvekaamera tõsta

ümber uuele paigaldatavale

mastile.
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Olemasolev valvekaamera tõsta

ümber uuele paigaldatavale

mastile.
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Olemasolev katkine

posti jaland

vahetada välja!

NB! Kõik pargis asuvad valgusite mastid

tuleb töö käigus puhastada ja

värvikahjustused parandada! Kui

värvikahjustuste parandamine ei ole

kohapeal võimalik, tuleb mastid

asendada (samasugune must mast) või

lasta teha ülevärvimine tehases!
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NB! Rahvamaja parkimisala ääres

asendada olemasolevad pollarvalgustid

uute Schredel CITRINE, H=1m/9m

pollaritega. Parkimisala ääres asuvate

mastide asukohti täpsustada töö käigus!
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Muinsuskaitseala

Paide vanalinna muinsuskaitsealareg nr.27009

1-13

L1/19W6/0m

Ristumisel Soo tn-ga kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

2xPE D75  L=10m

1-13

L2/35W8/1m

Paigaldada maakaabel Al 4G16

Ltrass=43m (L kaabel =48m)

Demonteerida maakaabelolemasolevalt puitmastilt ja

ühendada projekteeritudmaakaabliga jätkumuhviga.

Kaablid ühendada olemasolevas

mastis maakaabliga.

1-12

L1ol.ol

1-2L1

ol.ol

2-10L1/35W

8/1m

3-5L1ol.ol

5-5-6L2/LK06

ol.ol

Ristumisel teega kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=4m

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=8m

Ristumisel teega kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=5mRistumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=15m

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=18m

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=9m

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=4m

Ristumisel teega kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=10m

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=4m

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=12m

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=4m

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=10m

Paigaldada maakaabel Al 4G16Ltrass =70m (Lkaabel =78m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=280m (L kaabel =322m)Paigaldada maakaabel Al 4G25Ltrass =16m (L

kaabel

=20m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =31m (Lkaabel =35m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =112m (Lkaabel =124m)

2-2L2/35W

8/1m

2-3L3/35W
8/1m

2-4L1/35W8/1m

2-5L2/35W8/1m

2-6L3/35W

8/1m

2-7L1/35W

8/1m

2-8

L2/35W8/1m

2-9L3/35W8/1m

2-12L3/35W

8/1m

2-16L2/35W8/1m

2-17L1+L3/35+35W8/1+1m (T)

2-13L1/35W8/1m

2-14L2/35W

8/1m

2-15L3/35W

8/1m

2-24

L2/35W8/1m

2-25

L3/35W8/1m

2-18L1/35W

8/1m

Kaabel ühendada olemasolevas

mastis õhukaabliga.

Kaabel ühendada olemasolevas

mastis õhukaabliga.

Ristumisel teega kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=5+5m

Ristumisel teega kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=4+4m

2-19L2/35W8/1m

2-20L3/35W8/1m

Paigaldada maakaabel Al 4G25L trass=83m (L kaabel =102m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

L trass=83m (L kaabel=102m)

2-21L1/35W

8/1m

2-22L2/35W

8/1m

2-23

L3/35W8/1m

Olemasolev LK24 toitelolev õhuliin

5-5-9L3/35W

8/1m

5-5-10

L1/35W8/1m

5-5-11L2/35W

8/1m

5-5-12L3/35W

8/1m

5-5-13

L1/35W8/1m

Demonteerida maakaabel

olemasolevalt puitmastilt jaühendada projekteeritud masti.

Paigaldada maakaabel Al 4G25Ltrass =110m (Lkaabel =126m)

Ristumisel teega kaablitoru,750N PVC D75  L=30m

Ristumisel teega kaablitoru,

750N PVC D75  L=20m

Ristumisel puude ja Suur-Aia
tn-ga kaablitoru paigaldamine

kinnisel meetodil, PE D75  L=28m

Kaabel ühendada olemasolevas

mastis maakaabliga.

Asendada olemasolev maakaabel MCMK

2x2,5+2,5 olemasolevas torus uue
kaabliga Al 4G16 Ltrass=57m (Lkaabel =65m)

2-5

L3/35Wol.ol

2-4

L2/LK20ol.ol

1-2L2/LK20
ol.ol

1-3L3+L1/35+35W 
8/1+1m (T)1-4L1+L2/35+35W 

8/1+1m (T)

1-5L3/35W 

8/1m

Paigaldada maakaabel Al 4G16

Ltrass=117m (Lkaabel=129m)

Kaabel ühendada olemasolevas
mastis maakaabliga.

Ristumisel Suur-Aia tn-ga

kaablitoru paigaldamine kinnisel
meetodil, PE D75  L=14m

Ristumisel teega kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=6m

Ristumisel teega kaablitoru,

750N PVC D75  L=20m

Paigaldada maakaabel Al 4G16

L

trass=198m (Lkaabel=218m)

2-4-1L3/35W 

8/1m

2-4-2L1/35W 

8/1m2-4-3L2/35W 
8/1m

2-4-4L3/35W 
8/1m

2-4-5L1/35W 
8/1m

2-5-1L1/35W 

8/1m2-5-2L2/35W 8/1m

2-5-3L3/35W 

8/1m
2-5-4L2/35W 

8/1m Ristumisel teega kaablitoru,
750N PVC D75  L=12m

Paigaldada maakaabel Al 4G16

L

trass=110m (Lkaabel=126m)

1-7-4

L2/LK20ol.ol

1-7-5

L1/35W8/1m

1-7-6L2/35W8/1m

1-7-8L1/35W8/1m

1-7-7

L3/35W8/1m

1-7-9

L2/35W8/1m

1-7-10

L3/35W8/1m

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=28m

Paigaldada maakaabel Al 4G16L

trass

=54m (L

kaabel

=58m)

Ristumisel teega kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=53m

Kaablid ühendada olemasolevas

mastis maakaabliga.

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=10m

Paigaldada maakaabel Al 4G16Ltrass =114m (Lkaabel =130m)

Paigaldada maakaabel Al 4G16

Ltrass =38m (L kaabel=42m)

3-1L1/35W8/1m

3-21

L2+L3/35+35W8/1+1m (T)

3-3L3/35W

8/1m

3-4

L1/35W8/1m
3-5

L2/35W8/1m

3-6L3/35W8/1m

3-7L1/35W8/1m

3-8L2/35W

8/1m 3-9L3/35W

8/1m

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=20m

Paigaldada maakaabel Al 4G16Ltrass =162m (Lkaabel =180m)

Paigaldada maakaabel Al 4G16Ltrass=150m (L kaabel =166m)

Ristumisel teega kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=10m

Ristumisel teega kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=10m

Ristumisel teega kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=32m

4-5L2/LK11ol.ol

Demonteerida maakaabel

olemasolevalt mastilt jaühendada projekteeritud

maakaabliga jätkumuhviga.

4-6

L3/62W8/1m

4-7L1/62W

8/1m

Paigaldada maakaabel Al 4G16

Ltrass=56m (L kaabel =62m)

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=30m

Kaablid ühendada

olemasoleva LK15

Paigaldada maakaabel Al 4G16Ltrass=53m (L kaabel =60m)

Ristumisel teega kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=8m

1-1

L1/35W 8/1m

1-2

L2/35W 8/1m

1-3L3/35W 
8/1m

Ristumisel teega kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=26m

Ristumisel teega kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
PE D75  L=5+5m

1-4L2/35W 
8/1m

1-5L3/35W 
8/1m 1-6

L3/35W 8/1m

1-8L2/35W 
8/1m

1-7L1/35W 

8/1m

Paigaldada maakaabel Al 4G16

L

trass=98m (Lkaabel=110m)

Paigaldada maakaabel Al 4G16

Ltrass=74m (Lkaabel=82m)

Paigaldada maakaabel Al 4G16
L

trass =56m (Lkaabel =64m)

3-4L1/27W

8/0m

3-1L1/27W

8/0m

3-3

L3/27W8/0m

3-2L1/27W

8/0m

3-5L2/27W

8/0m

Paigaldada maakaabel Al 4G16L trass=104m (L kaabel =116m)

3-3L3/LK13

ol.ol

3-5L2/LK13

ol.ol

4-20L2/LK13ol.ol

3-3-1L1/35W8/1m

3-3-2L2/35W

8/1m

3-3-3

L3/35W8/1m

3-3-4

L1/35W8/1m

3-3-5L2/35W8/1m 3-5-1L1/35W8/1m

3-5-3

L3/35W8/1m

3-5-2

L2/35W8/1m

Paigaldada maakaabel Al 4G16

Ltrass =200m (Lkaabel =220m)

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=38m

Paigaldada maakaabel Al 4G16

L trass=100m (L kaabel =112m)

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=16m

Paigaldada maakaabel Al 4G35L trass=232m (L kaabel =256m)

Ristumisel teega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=26m

Ristumisel puudega kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=28m

4-20-1L1/35W8/1m

4-20-2L2/35W

8/1m

4-20-3L3/35W

8/1m

4-20-4L1/35W8/1m4-20-5

L2/35W8/1m

4-20-6L3/35W

8/1m

Kaabel ühendada olemasolevas

mastis kaabelliiniga.

Kaabel ühendada olemasolevas

mastis kaabelliiniga.

Kaabel ühendada olemasolevasmastis kaabelliiniga.

Paigaldada maakaabel Al 4G25Ltrass=12m (L kaabel =52m)

Olemasolev Soo tn 18 poole suunduv maakaabel

mastilt lahti ühendada. Asendada olemasolevaskaablikõris maakaabel kuni olemasoleva mastini

ja paigaldada uus lõik maakaablit kuni JK-24ni.

ETTEVAATUST!

TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!

TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!

TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!

TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!

TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!

TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!

TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!TELIA sidekaabel

Olemasolevas kaablikõris asendada

maakaabel AXPK4G25 maakaabliga

2-11

L2/35W8/1m

LJS Anna

ANNA AJ

1-1L1/35W

ol.ol

1-2

L1/35Wol.ol

1-3

L1/35Wol.ol

1-4L1/35W

ol.ol

1-5

L1/35W

ol.ol

1-6

L1/35Wol.ol

1-7L1/35W

ol.ol

1-8

L1/35Wol.ol

1-9

L1/35Wol.ol

1-10

L2/35Wol.ol

1-11

L2/35W

ol.ol

1-12

L2/35W

ol.ol

1-13

L2/35Wol.ol

1-14L2/35W

ol.ol

1-15L2/35W

ol.ol

1-16L2/35W

ol.ol

2-1

L1/35Wol.ol

2-2

L2/35Wol.ol

2-3

L3/35W

ol.ol

2-4L1/35W

ol.ol

2-5

L2/35W

ol.ol

2-6

L3/35Wol.ol

2-8

L1/35W

ol.ol

2-7L2/35W

ol.ol

2-9L3/35W

ol.ol

2-10

L1/35Wol.ol

2-12L3/35W

ol.ol

2-11L2/35W

ol.ol

LJS Mündi

1

L1/35Wol.ol

Asendada mastidel olemasolevad

valgustid uute LED valgustitega.

2

L1/35W

ol.ol

3L1/35W

ol.ol

4

L1/35W

ol.ol

5L1/35W

ol.ol

6L1/35W

ol.ol

7L1/35W

ol.ol

LJS Pikaküla

1-1L1/35W

8/1m

1-2L1/35W

ol.ol

1-3

L1/35Wol.ol

1-4

L1/35W

ol.ol

1-5

L1/35Wol.ol

1-6

L1/35Wol.ol

1-7

L1/35Wol.ol

Pikaküla tee 1 hoone seinalt

demonteerida valgusti ja

selle toiteliin

Paigaldada uus H=8m metallmastkoos LED valgustiga.

LJS Tarbja

1-1

L1/35W

ol.ol

1-2L2/35W

ol.ol

1-3L1/35W

ol.ol

1-4L2/35W

ol.ol

1-5

L1/35Wol.ol

1-6L2/35W

ol.ol

1-7

L1/35W

ol.ol

1-8

L2/35W

ol.ol

1-9

L1/35Wol.ol

1-10L2/35W

ol.ol

1-11

L1/35Wol.ol

1-12

L2/35W

ol.ol

1-13L2/35W

ol.ol

1-14L3/35W

ol.ol

1-15

L3/35Wol.ol

1-16

L3/35Wol.ol

1-17

L3/35Wol.ol

1-18L3/35W

ol.ol

1-19L3/35W

ol.ol

1-20

L3/35Wol.ol

1-21

L3/35Wol.ol

1-22

L3/35W

ol.ol

1-23

L3/35Wol.ol

1-24

L3/35Wol.ol

1-25L3/35W

ol.ol

1-26

L3/35Wol.ol

2-1

L1/35Wol.ol

2-2

L2/35Wol.ol

2-3

L1/35W

ol.ol

2-4L2/35W

ol.ol

2-5

L1/35Wol.ol

2-6L2/35W

ol.ol

2-7L1/35W

ol.ol

2-8

L2/35Wol.ol

2-9

L3/35W

ol.ol

2-10

L3/35Wol.ol

2-11

L3/35Wol.ol

2-12L3/35W

ol.ol

2-13L3/35W

ol.ol

2-14L3/35W

ol.ol2-15

L3/35Wol.ol

2-17

L3/35Wol.ol

2-16

L3/35Wol.ol

2-18

L2/35Wol.ol

2-19

L2/35Wol.ol

2-20L2/35W

ol.ol

2-21L1/35W

ol.ol

2-22L2/35W

ol.ol

2-23L1/35W

ol.ol

2-25

L1/35W

ol.ol

2-24

L2/35W

ol.ol

2-27

L1/35W

ol.ol

2-26

L2/35Wol.ol2-29

L1/35Wol.ol

2-28

L2/35Wol.ol

Asendada olemasolev

õhukaabli lõik EX 4x25

juhtmega, L=18m

2-30L3/35W

ol.ol

1-1

L1+L2/35+35W

8/1m

Paigaldada uus H=8m/L=1m

metallmast koos LED valgustiga.

Paigaldada uus H=8m/L=1m

metallmast koos LED valgustiga.

1-2L2/35W

8/1m

1-3L3/35W

8/1m

1-4L1/35W

8/1m

1-5

L2/35W8/1m

1-6

L3/35W

8/1m

1-7L1/35W

8/1m

1-8L2/35W

8/1m

1-9L3/35W

8/1m

1-10

L1/35W8/1m

1-11

L2/35Wol.ol

1-12

L2/35Wol.ol

1-13

L2/35Wol.ol

1-14

L3/35W8/1m

2-1L1/35W

ol.ol

2-2L1/35W

ol.ol

2-3

L1/35Wol.ol

2-4L1/35W

ol.ol

2-5L2/35W

ol.ol

2-6

L3/35Wol.ol

2-7L1/35W

ol.ol

2-8L2/35W

ol.ol

2-9L3/35W

ol.ol

2-10

L1/35Wol.ol

2-11L2/35W

ol.ol

2-12

L3/35W

ol.ol

2-13L1/35W

ol.ol

2-14L2/35W

ol.ol

2-15

L2/35W

ol.ol

2-16L2/35W

ol.ol

2-17

L2/35W

ol.ol

2-18

L2/35W

ol.ol

1-15L3/62W

ol.ol 1-16

L1/62W

ol.ol

1-17

L2/62Wol.ol

1-18

L3/62W

ol.ol

1L1/35W

ol.ol

2L1/35W

ol.ol

3L1/35W

ol.ol

4

L2/35Wol.ol

5

L3/35W

ol.ol

6L1/35W

ol.ol

7

L2/35Wol.ol

8L3/35W

ol.ol

9L1/35W

ol.ol

10L2/35W

ol.ol

11

L3/35W

ol.ol

12L2/35W

ol.ol

arhitektuurimälestis

Sargvere mõisa parkreg nr.15085

Kaitseala

Sargvere mõisa parkKeskkonnaregister: KLO1200510

arhitektuurimälestisSargvere mõisa pargi piirdemüürid

reg nr.15086

min 0.7Demin 0.1min 0.1KÕNNITEE ALLmehaaniline lahtine kaeve,(üks kaabel kaevikus ja torus).Kõnnitee asfaltkatte taastamine.0.1
Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm

Lubjakivikillustik fr 16/32,kiilutud fr. 8/12 25kg/m², h=15cm
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

min 0.4Asfaltbetoon AC8 Surf, h=5cm0.2-0.3min 0.3min 0.3 Märkelintmin 0.3
PEH kaitsetoru 750N (A-kl,  50mm)

olemasolevasfaltbetoonolemasolevkillustikalus

Sõiduteekruuskatte taastamineTeepeenrakruuskatte taastamine Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cmJämedateraline killustik (fr 16/32) h= 25 cmKaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 10 cmKaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 10 cm.*MKM 4.märtsi 2014. a määrus nr 15„Tee ja teetööde kvaliteedinõuded”Lisa 10 - Sidumata segude terastikuline koostis.

projekteeritud trassolemasolev maa-alunekommunikatsioon
RISTUMINE ALLPOOL(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik

tagada pealt-poolt ristumise gabariitevõi trassivaldaja nõusolekul)
RISTUMINE PEALTPOOLTRISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTEKOMMUNIKATSIOONIDEGA(VESI, KANALISATSIOON)

kaabli paigaldussügavusvastavalt lahtikaevamiselerajatise tegelikpaigaldussügavusrajatise tegelik paigaldussügavusvastavalt lahtikaevamiselekaabli paigaldussügavusmin 0.25

min 1,0Demin 0.1min 0.1HALJASALA ALLmehaaniline lahtine kaeve,(üks kaabel kaevikus ja torus).Murukatte taastamine.0.1Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)PEH kaitsetoru 450N

Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnasmin 0.40.2-0.3MärkelintMuruolemasolev murukate

Tehisjärve kilp

asub hoones

Saare kilp.

Olemasoleva Ristiku
kilbi asukoht

arhitektuurimälestis
Roosna-Alliku mõisa park

reg nr.15100

Kaitseala
reg nr. KLO1200314

arhitektuurimälestisRoosna-Alliku mõisa peahoone

reg nr.15098

arhitektuurimälestisRoosna-Alliku mõisa meierei

reg nr.15102

arhitektuurimälestis

Roosna-Alliku mõisa kasvuhoonereg nr.15109

arhitektuurimälestis

Roosna-Alliku mõisa karjalaut 1reg nr.15104

arhitektuurimälestis

Roosna-Alliku mõisa karjalaut 2reg nr.15105arhitektuurimälestis

Roosna-Alliku mõisa karjalaut 3reg nr.15106

arhitektuurimälestis

Roosna-Alliku mõisa moonakatemajareg nr.15110

arhitektuurimälestisRoosna-Alliku mõisa piirdemüürid

reg nr.15108

arhitektuurimälestis

Roosna-Alliku mõisa valitsejamajareg nr.15099

arhitektuurimälestisRoosna-Alliku mõisa tall

reg nr.15103

ajaloo- ja arhitektuurimälestis

Roosna-Alliku mõisa kalmistu ja kabelreg nr.4025

arheoloogiamälestisKultusekivi

reg nr.9770

Kaitseala

Roosna-Alliku maastikukaitsealareg.nr. KLO1000185

PiiranguvööndKinnismälestise kaitsevöönd

P1-4L1/26W

olol

P1-3L3/26Wolol

P1-2L2/26W

olol

NB! Platvormi ääres asendadaolemasolevad pollarvalgustid uute

Schredel CITRINE, H=1m/9Wpollaritega.

1-1L1/35W

olol

1-1aL3/35W

olol

Piiranguvöönd

Kinnismälestise kaitsevöönd

Piiranguvöönd

Kinnismälestise kaitsevöönd

PiiranguvööndKinnismälestise kaitsevöönd

PiiranguvööndKinnismälestise kaitsevöönd

1-1L1/35W8
/1m

1-2L2/35W8/1m

1-3L3/35W8/1m

1-4L1/35W8/1m Kuuseheki juures kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=14m

Kuuseheki juures kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=34m

Kuuseheki juures kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=34m

Teega ristumisel kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=4+4m

1-5L2/19W6/0m

1-6L3/19W6/0m

1-7

L1/19W6/0m

1-8L2/19W6
/0m

1-9L3/19W6/0m

1-10L1/19W6/0m
Paigaldada maakaabel Al 4G25
Ltrass=150m (Lkaabel=168m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=100m (Lkaabel=112m)

Teega ristumisel kaablitoru,

750N PVC D75  L=16m

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=90m (Lkaabel=102m)

1-11L2/19W6/0m

Hoone juures ja sissesõiduteega

ristumisel kaablitoru paigaldamine
kinnisel meetodil, PE D75  L=40m

1-12L3/19W6/0m

1-13L1/19W6/0m1-14L2/19W6/0m

1-15L3/19W6/0m

1-16L1/19W6/0m

1-18L2/19W6
/0m

1-17L3/19W6/0m

1-19L1/35W8/1m

1-20L2/35W8/1m

1-21L3/35W8/1m

1-22L1/35W8/1m

1-23L2/35W8/1m

1-24L3/35W8/1m

1-25L1/35W8/1m

1-26L2/27W8/0m

1-27L3/27W8/0m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
PE D75  L=9m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
PE D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=9m

Teega ristumisel kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=12m

2-1

L1/35W8/1m2-2L2/35W8
/1m2-3L3/35W8/1m

2-4L1/35W8
/1m2-5L2/35W8/1m

2-6L3/19W6/0m

2-7L1/19W6/0m

2-8L2/27W8/1m

2-9L3/19W6/0m

2-10

L1/19W6/0m

2-11L2/27W8/0m

2-12
L3+L1/+35+35W

8/1+1m (T)

2-13

L2+L3/+35+35W
8/1+1m (T)

2-14L2/27W8/0m

2-15L3/27W8
/0m

2-16L1/27W8/0m

2-17L2/35W8
/1m

2-18L3/35W8/1m
2-19L1/35W8/1m

2-20L2/35W8/1m

2-21L3/19W6
/0m

2-22L1/19W6/0m
2-23L2/19W6/0m

2-24L3/19W6/0m

Teega ristumisel kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=4m

Teega ristumisel kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=9m

Teega ristumisel kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=25m

Teega ristumisel kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=18m

Teega ristumisel kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=25m

1L1/27W

ol.ol

2L2/27Wol.ol

3L3/27W

ol.ol

4L1/27W

ol.ol Paigaldada maakaabel Al 4G25

L

trass=272m (Lkaabel=300m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

L

trass=74m (Lkaabel=82m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=24m (Lkaabel=28m)
Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =128m (Lkaabel =152m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=70m (Lkaabel=78m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=184m (Lkaabel=208m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25
L

trass=60m (Lkaabel=68m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=88m (Lkaabel=100m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25
Ltrass=24m (Lkaabel=28m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=154m (Lkaabel=170m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=102m (Lkaabel=110m)

1-1L1/35W8/1m

1-2L2/35W8/1m

1-3L3/35W8/1m

1-4L1/35W8/1m

1-5

L2/35W8/1m

1-6L3/35W8/1m
1-7L1/35W8/1m

1-8L2/35W8/1m

1-9L3/27W8/0m 1-10L1/27W8
/0m 1-11L2/27W8
/0m1-12L3/27W8
/0m1-13L1/27W8/0m

1-14L2/35W8/1m

1-15L3/27W8/0m

1-16L1/27W8/0m
1-17L2/27W8/0m

1-18L3/35W8/1m 1-19L1/35W8/1m

1-21L3/19W6/0m

1-22L1/19W6/0m

1-20L2/19W8/0m

1-23L3/35W8/1m

1-24L1/35W8/1m

1-25L2/35W8/1m

2-1L1/35W8/1m

2-2L3/35W

8/1m

2-3

L3/35W8/1m

2-4L1/35W

8/1m

2-5L3/35W 8/1m

2-6L3/35W8/1m

2-7L1/19W6/0m

2-8

L2/19W6/0m
2-9L3/19W6/0m

2-10L1/35W 8/1m

2-11L2/19W6
/0m

2-12L3/19W6/0m
2-13L1/19W6/0m

2-14L2/35W8/1m

2-15L3/35W8/1m

2-16L1/35W8
/1m

2-17L2/35W8/1m

2-18L3/35W8/1m

2-19L1/35W8/1m

2-20L2/35W8/1m

2-21L3/35W8/1m

2-22L1/35W8/1m

3-1L1+L3/35+35W8/1+1m (V)

3-2L2/35W

8/1m

3-3

L3/35W8/1m

3-4L1/35W8/1m

3-5

L2/35W8/1m

3-6L3/35W8/1m

3-7L1/35W8/1m

3-8L2/35W8/1m

3-9L3/35W

8/1m

3-10L1/35W8/1m

3-11L2/27W

8/1m

3-12

L3/27W8/1m

3-13L1/27W

8/1m

3-14

L2/27W8/1m

3-15L3/27W8/1m

3-16L1/35W8/1m

3-17L2/35W8/1m

3-18
L3/35W8/1m

3-19L1/35W

8/1m

3-20L2/35W

8/1m

3-21L3/35W

8/1m

3-22

L1/35W8/1m

3-23L2+L3/2x130W10/1+1m (T)

4-1
L1/35W8/1m

4-2L2/35W8/1m

4-3L3/35W8
/1m

4-4L1/35W8/1m

4-5L2/35W8/1m

4-6L3/35W8/1m

4-7

L1/35W8/1m 4-8L2/35W8/1m 4-9L3/35W8/1m

4-10L1/35W8/1m 4-11L2/35W8/1m

4-12L3/35W8/1m

4-13L1/35W8/1m

4-14

L2/35W8/1m

4-15

L3/35W8/1m

4-16L1/35W8/1m

4-17

L3/35W8/1m

4-18L2/27W8/0m

4-19L1/27W8/0m

4-20L2/27W8/0m

4-21L3/27W8/0m

4-22L1/27W8/0m

4-23

L2/26W6/0m

4-24L3/26W
6/0m

4-27

L3/26W6/0m

4-26

L2/26W6/0m

4-25

L1/26W6/0m

4-28L1/27W8/0m

4-29L3/27W8/0m

5-1L1/62W8/1m

5-2L2/62W8/1m

5-3

L3/62W8/1m

5-4L1/62W8/1m

5-5

L2/62W8/1m

5-6L3/62W8/1m

5-7L1/62W

8/1m

5-8L2/62W8/1m

5-9L3/62W8/1m

5-10L1/62W8/1m

5-11L2/62W8/1m

5-12L3/62W8/1m

5-13

L1/62W8/1m

5-14
L2/62W8/1m

5-15L3/62W8/1m

5-16

L1/62W8/1m

5-17

L2/62W8/1m

5-18L3/62W8/1m

5-19L1/62W8/1m

5-20L2/62W8/1m

5-21L3/62W8/1m

5-22L1/62W8/1m

5-23L2/62W8/1m

5-24L3/62W8/1m

5-25L1/62W8/1m

5-26L2/62W8/1m

5-27L3/62W8/1m

5-28L1/62W

8/1m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
PE D75  L=10m

1

L1+L2/2x130W

10/1+1m (T)

2

L3+L1/2x130W

10/1+1m (T)

3

L2+L1/2x130W
10/1+1m (T)

arhitektuurimälestis

Roosna-Alliku mõisa parkreg nr.15100Kaitsealareg nr. KLO1200314

Teega ristumisel kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
PE D75  L=10m

Teega ristumisel kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=7m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
PE D75  L=7m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
PE D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
PE D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
PE D75  L=12m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
2xPE D75  L=12m

Kuuse jõuluvalgustuse tarvis
monteerida mastile pistikupesa!

Teega ristumisel kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=18m

Elektri ja sidekaablite juures
kaevata käsitsi. Jalandite

paigutamisel tagada kaabliga
puhasvahe 0,5m!

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=98m (Lkaabel=110m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=72m (Lkaabel=80m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25
L

trass=362m (Lkaabel=398m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

L

trass=166m (Lkaabel=182m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=90m (Lkaabel=102m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=76m (Lkaabel=88m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25+2,5

Ltrass=166m (Lkaabel=182m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=348m (Lkaabel=380m)

Paigaldada maakaabel Cu 5G10

Ltrass=60m (Lkaabel=65m)

Paigaldada maakaabel Cu 5G10

Ltrass=92m (Lkaabel=102m)

Juhtimiskilp LJS RA/STAADION

Juhtimiskilp LJS

RA/KESKUSE

Monteerida mastile pistikupesa!

Monteerida mastile pistikupesa!

Monteerida mastile pistikupesa!

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=50m

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=33m

Teega ja aiaga ristumiselkaablitoru paigaldamine kinnisel

meetodil, PE D75  L=16m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=18m

Paigaldada pargis kasutusel olevate

valgustitega sarnane valgusti ja mast -

Antiikvalgusti OS-11, 43W LED 3500K .

Paigaldada maakaabel MCMK

2x2,5+2,5 L trass=16m (L kaabel=20m)

NB! Kaevata käsitisi!

Paigaldada maakaabel Al 4G25L trass=28m (L kaabel =32m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =54m (Lkaabel =58m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass

=220m (Lkaabel =260m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25+2,5

L trass=26m (L kaabel=30m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25L trass=212m (L kaabel

=222m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=222m (L kaabel

=242m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=250m (L kaabel =278m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25Ltrass=126m (L kaabel =142m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

L trass

=70m (L kaabel =78m)

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=19m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=12m

Riigimaantee 

5 Pärnu

-Rakvere-

Sõmeru km

 109,03

8

ristumisel kaa

blitoru

 paigal

damine kin

nisel

meetod

il, PE 

D75  L

=26m.

Kaablitor

u paiga

ldada m

in 1,5m

 teekat

test ja 

1m

ümbritsev

ast maapinn

ast!

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=18m

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass
=36m (Lkaabel =40m)

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=18m

Paigaldada maakaabel Al 4G25

L
trass =42m (Lkaabel=46m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =42m (Lkaabel =46m
)

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=6m

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=110m (L kaabel=130m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=76m (Lkaabel =84m)

Paigaldada maakaablid Al4G35 ja

Al 4G25 Ltrass =288m (L kaabel =316m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

L

trass=16m (Lkaabel =20m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =134m (Lkaabel=140m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass=228m (L kaabel=242m)

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=18m

Mälestisega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=12m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=22m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=38m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=18m

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =276m (Lkaabel =290m)

Paigaldada maakaabel Al 4G35

Ltrass=890m (L kaabel=974m)

Paigaldada maakaabel Al 4G35

L trass=890m (L

kaabel

=974m)

Paigaldada maakaabel Al 4G35

Ltrass =890m (Lkaabel =974m)

Paigald

ada maakaab

el Al 4G

25

Ltrass

=272m (L kaabel
=292m

)

5L2/27W

8/0m

6L3/27W8/0m

7L1/27W8/0m

8

L2/27W8/0m

9

L3/27W8/0m

10L1/27W8/0m11

L2/27W8/0m

12

L3/27W8/0m

13

L1/27Wol.ol

14L2/27W
8/0m

15L3/27W

8/0m

17

L3/27W8/0m

16

L2/27W8/0m

Puudega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=32m

Paigaldada maakaabel Al 4G16

Ltrass=188m (Lkaabel=212m)

Teega ristumisel kaablitoru,

750N PVC D75  L=12m

Teega ristumisel kaablitoru,

750N PVC D75  L=10m

Paigaldada maakaabel Al 4G16L trass=58m (L kaabel =66m)

Paigaldada maakaabel Al 4G16

Ltrass =140m (L kaabel =166m)

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,PE D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

2xPE D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru,750N PVC D75  L=6m

Puudega ristumisel kaablitorupaigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=12m

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

M5

M5

M5

M5

2.6

2.4

2.4

3.1

3.1

3.2

3.3

3.1

3.1

3.2

3.3

3.1

3.1

3.1

3.1

3.2

3.2

3.4

3.4

3.4

3.3

3.4

3.2

3.4

3.5

3.7

3.9

4.2

ETTEVAATUST!ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

ETTEVAATUST!

TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

ETTEVAATUST!

TELIA

 sidek

aabel

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

Kaabel olemasolevalt mastiltlahti ühendada ja viia uude

paigaldatud mastini. Kaevatapuu juures käsitis!

Olemasolevatel mastidelasendada valgustid!

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sidekaabel

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

Paigaldada masti programmkell

mänguväljakute valgustuseöiseks väljalülitamiseks!

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =86m (Lkaabel =94m)

  
 

 
 

 

    

 

   

Paigaldada mastile ühenduskohtvalvekaamerate tarvis!

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

arheoloogiamälestis

Kultusekivireg nr.9767

ETTEVAATUST!TELIA sidekaabel

Sideõhuliini kinnitamiseks

paigaldada mastikonks.

Sideõhuliini asnedamiseks
paigaldada valgustuse maakaabliga

samas kaevikus Nooruse tn 9 ja
Nooruse tn 7 sidekaablid VMOHBU

3x2x0,5 alates mastist nr. 1-7

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru ETTEVAATUST!ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

LJS Kri

ilevälja

1-1

L1/27W 6/0m

1-2L2/27W6/0m

1-3L3/27W6/0m

1-4

L1/27W 6/0m

1-5L2/27W6/0m

1-6L3/27W

6/0m

1-10

L1/27W 6/0m

1-11L2/27W 6/0m

1-12L3/27W

6/0m

1-13L1/27W6/0m

1-14L2/27W

6/0m

1-15L3/27W6/0m

1-16L1/27W6/0m

1-17

L2/27W 6/0m

1-18L3/27W6/0m

1-19

L1/27W 6/0m

1-20L2/27W

6/0m

1-21L3/27W6/0m

1-22

L1/27W6/0m

1-23 L2/27W
6/0m

1-24L3/27W6/0m

1-25L1/27W6/0m

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

ETTEVAATUST!

TELIA

 sidek

aabel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA

 sidek

aabel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

ETTEVAATUST!

TELIA sideka

abel

ETTE

VAAT

UST!

TELIA sideka

abel

Teega 

ristumisel kaa

blitoru

paigald

amine kin

nisel m

eetodil

,

2xPE D

75  L=2

4m (s.h. 1

 toru

Telia reservtorule)

Paigald

ada maakaab

el Al 4G

25

L trass=395m

 (Lkaabel

=427m

)

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

2xPE D75  L=15m (s.h. 1 toru

Telia res

ervtoru

le ja sid

ekaablile)

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

2xPE D75  L=15m (s.h. 1 toru

Telia r

eservto

rule)

Teega ja puudega ristumisel

kaablitoru paigaldamine kinnisel

meetodil

, 2xPE 

D75  L=2

3m

(s.h. 1 

toru Te

lia rese

rvtorul

e)

2-9

L3/62W 10/2,5m

2-8

L2/62W 10/2,5m

2-7L1/62W 10/2,5m

2-6L3/62W10/2,5m

2-5

L2/62W 10/2,5
m

2-4L1/62W10/1,0m

Ristumine 15175 Paide-Mündi-Mäeküla

tee km

 2,230

Riigitee

ga ristu

misel kaa

blitoru

paigaldamine kinnisel meetodil, 2xPE

D75  L=1

2m,  min 1,5m

 teekat

test (s.

h.

1 toru 

Telia r

eservto

rule)

2-10L1/62W

10/2,5
m

2-12L3/62W

10/2,5m

2-11
L2/62W10/2,5m

Teega ristu

misel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=

5m

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass

=145m

 (Lkaabel =275m

)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass =335m

 (Lkaabel

=369m

)

Paigald

ada maakaab

el Al 4G

25

Ltrass =92m (Lkaabel

=100m)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

L trass=132m

 (Lkaabel

=148m

)

Paigaldada maakaabel Al 4G25

Ltrass

=112m

 (L kaabel =124m

)

Paigald

ada maakaab

el Al 4G

25

Ltrass=240m (L kaabel
=264m

)

Teega ristumisel kaablitoru

paigald

amine kin

nisel m

eetodil

,

PE D7

5  L=6

m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=4

m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=1

1m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D

75  L=6

m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=9m

Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=1

0m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D

75  L=8

m

Teega 

ristumisel kaa

blitoru

750N PVC D75  L=10m

2-19

L3/27W ol.ol

2-20

L1/27Wol.ol

2-21L2+L3/27

+27W

ol.ol

2-22L3/27W ol.ol

2-23L1/27Wol.ol

2-24

L2/27W ol.ol

2-25

L3/27W ol.ol

2-26

L2/27Wol.ol

LJS Kriilevälja 2

(Laasi tee)

1L1/27Wol.ol

2

L2/27W ol.ol

3
L3/27Wol.ol

4
L1/27Wol.ol

5L2/27W

ol.ol

Teega 

ristumisel kaa

blitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=8m

Teega ristumisel kaablitoru

paigald

amine kin

nisel m

eetodil

,

PE D75  L=3

0m

Nurme tänava valg

ustusliinil

asendada olemasoleva

d Na valgustid

olemasoleva

tel puitmastidel uute

LED valgus

titega.

Laasi te

e valgustusliinil asendada

olemasoleva

d Na valgu

stid

olemasoleva

tel metallmastidel

uute LE

D valgus

titega.

2-3L3/62W

10/1,0m

2-2L2/62W

10/1,0
m

2-1L1/62W10/1,0m

Olemasoleva

 külapl

atsi

valgustuse liin ühendada uue

projekte

eritud valgustusliiniga

1-9L3/27W6/0m

1-8L2/27W6/0m

1-7L1/27W
6/0m

Teega 

ristumisel kaa

blitoru

750N PVC D

75  L=6

m

2-13
L1/62W10/2,5m

2-14L2/62W

10/2,5m

2-15L3/62W

10/2,5
m

2-16L1/62W

10/2,5m

2-17

L2/62W 10/2,5
m

2-18

L3/62W10/2,5m

Paigal

dada m

aakaa

bel Al

 4G25

Ltrass
=276m

 (Lkaabel

=300m

)

Teega

 ristum

isel ka

ablitor

u

750N PVC D

75  L=6

m

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE K

AITSE

VÖÖND

30m 

TEE 

ÄÄRE

ST

RIIGITEE K

AITSE

VÖÖND

30m TEE 

ÄÄRE

ST

Ristum

ine 15

175 P

aide-M

ündi-M

äeküla

tee k

m 2,0

06

Riigitee

ga ristu

misel kaa

blitoru

paigal

damine ki

nnisel

 meetod

il, PE 

D75

L=15m

,  min 1,5m

 teekat

test

3.0

3.0

3.1

3.0

4.9

5.4

5.8

5.8

5.3

5.8

4.8

4.5

3.7

3.7

3.3

3.6

3.1

2.5

ETTEVAATUST!

TELIA

 sidek

aabel

P4

P4

P4

M6

M6

M6

M6

Tee muldesse kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=3

2m

Olemasolev

 Telia 

sideka

ev, millest

alustad

a reser

vtoru p

aigadu

st!

Projek

teerit

ud tän

avava

lgustu

se maakaa

bliga

ühises

se kae

vikuss

e paiga

ldada 

Telia E

esti te

llimusel

reserv

toru - 

4x14/1

0 mikroto

ru, L trass =250m

Olemasolev 

sideõh

uliini m

ast,

millest alates paigaldada koos

reservt

oruga k

aeviku

sse ka

sidemaakaab

el VMOHBU

10x2x0,5, L trass=102m

Projekteeritud side reservtoru ja

sidemaakaabel tuua välja s

obivas

kohas   Allika tn 8a aia juurde

Kaitseala

Roosna-Alliku maastikukaitsealareg.nr. KLO1000185

1

L1/35W8/1m

Paigaldada alajaama juurdeuus LJS. Olemasolev LJS

alajaamas

2

L2/35W8/1m

3L3/35W

8/1m

4

L1/19W6/0m

5

L2/19W6/0m

6

L3/19W6/0m

5

L2/19W6/0m

Paigaldada maakaabel Al 4G16Ltrass =194m (Lkaabel =218m)

Teega ristumisel kaablitoru750N PVC D75  L=6m

LJS Viraksaare.

4.1

2.6

3.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2-10L1/16W6/0m

2.5

2.5

1-1L1/30W8/1m

Puude läheduses kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=6+6m

1-2L2/30W8/1m

1-3L3/30W8/1m

1-4L1/30W8/1m

1-5L2/30W8/1m

1-6L3/30W8/1m

2-1L1/30W8/1m

Paide - Nahkmetsa teega ristumisel km 
3,48

kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil,

PE D75  L=20m
Ristumisel kaitsetoru min 1,5m teekattest!

Puude läheduses kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
2xPE D75  L=20m

2-2

L2/30W8/1m

2-3L3/30W8/1m

2-4L1/30W8/1m

2-5

L2/30W8/1m

2-6L3/30W8/1m

2-7L1/30W8/1m

2-8L2/30W8/1m

2-9

L3/30W8/1m

2-13L2/16W6/0m

2-14L3/16W6/0m

2-15L1/16W6/0m

2-16L2/16W6/0m

4-1L3/16W6
/0m

4-2L1/16W6/0m

4-3L2/16W6/0m

4-4

L3/16W6/0m

4-5L1/16W6/0m

4-6L2/16W6/0m

4-7L3/16W6/0m

4-8L1/16W6/0m

4-9

L2/16W6/0m

Paigaldada maakaabel Al 4G35  LJS
- nr.2-9 Ltrass=370m (Lkaabel=390m)

ja Al 4G35 LJS - nr.3-1 Ltrass=410m
(Lkaabel=414m)

3-1L1/30W8/1m

Puude läheduses kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
2xPE D75  L=33m Puude läheduses kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
2xPE D75  L=12m

Puude läheduses kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

2xPE D75  L=16m
Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,

2xPE D75  L=12m

Paigaldada maakaabel Al 4G35

Ltrass=35m (Lkaabel=39m)

Paigaldada maakaabel Al 4G35

Ltrass=140m (Lkaabel=156m) Teega ristumisel kaablitoru

paigaldamine kinnisel meetodil,
2xPE D75  L=8m

Paigaldada maakaabel Al 4G35

Ltrass=352m (Lkaabel=388m)

3-2L2/30W8/1m

3-3L3/16W6/0m
3-4L1/16W6/0m

3-5L2/16W6/0m
3-6L3/16W6/0m

3-7L1/16W6
/0m

3-8

L2/16W6/0m

3-9L3/16W6
/0m

3-10L1/16W6/0m
3-11L2/16W6/0m

3-12

L3/16W6/0m

3-13L1/16W6/0m

3-14L2/35W8/1m

3-15L3/16W6/0m

3-16L1/16W6/0m

3-17L2/16W6/0m

3-18L3/16W6/0m

3-19L1/16W6
/0m

3-20L2/16W6/0m
3-21L3/16W6/0m

3-22L1/16W6/0m

3-23L2/16W6/0m

3-24L3/16W6/0m

3-25L1/16W6/0m

3-26L2/16W6/0m3-27L3/16W6/0m

3-28L1/16W6/0m

3-29L2/16W6/0m

3-30L3/16W6/0m3-31

L1/16W6/0m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=9m

Teega ristumisel kaablitoru
750N PVC D75  L=12m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru
750N PVC D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=9m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=9m

Teega ristumisel kaablitoru
750N PVC D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru
750N PVC D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru
750N PVC D75  L=12m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=12m

Teega ristumisel kaablitoru
750N PVC D75  L=8m

Teega ristumisel kaablitoru
750N PVC D75  2xL=12m

Teega ristumisel kaablitoru
750N PVC D75  L=25m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=18m

Teega ristumisel kaablitoru

750N PVC D75  L=6m

Teega ristumisel kaablitoru
750N PVC D75  L=15m

Paigaldada maakaabel Al 4G35

Ltrass=152m (Lkaabel=168m)
Paigaldada maakaabel Al 4G35

Ltrass=78m (Lkaabel=86m)

Paigaldada maakaabel Al 4G35

Ltrass =74m (Lkaabel =82m)

Paigaldada maakaabel Al 4G35

Ltrass=88m (Lkaabel=96m)

Paigaldada maakaabel Al 4G35

Ltrass=288m (Lkaabel=320m)

Paigaldada maakaabel Al 4G35

Ltrass=356m (Lkaabel=392m)

Paigaldada maakaabel Al 4G35

L

trass=82m (Lkaabel=90m)

2.5

3.8

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

RIIGITEE KAITSEVÖÖND

30m TEE ÄÄREST

M6

M6

P4

P4

P4
P4 M6

P4

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!
ELA SA mikrotoru

ETTEVAATUST!

ELA SA mikrotoru

2.5

2.5

Paigaldada maakaabel Al 4G35

olemasoleva õhuliini mastini

Ltrass=24m (Lkaabel=36m).

Kaabel ühendada olemasoleva
valgustuse õhuliiniga - Marja

tee valgustid õhuliini toitel!

2-11L2/16W6/0m

2-13L3/16W6/0m

2.4

1-7L2/30W8/1m

Puude läheduses kaablitoru
paigaldamine kinnisel meetodil,

3xPE D75  L=40m

Paide - Nahkmetsa teega ristumisel km 3,52
kaablitorude paigaldamine kinnisel meetodil,

4xPE D75  L=12m
Ristumisel kaitsetoru min 1,5m teekattest!

Paide - Nahkmetsa teega ristumisel km 3,67

kaablitorude paigaldamine kinnisel meetodil,
PE D75  L=9m

Ristumisel kaitsetoru min 1,5m teekattest!

5.0

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5244 26W METALLTORUMASTIL H=8m konsoolita

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5244 18,3W METALLTORUMASTIL H=6m

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5248 26W METALLTORUMASTIL H=8m L=1m / T=1+1m konsooliga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5122 30 W PUITMASTIL H=9m L=1m konsooliga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 34,8W METALLTORUMASTIL H=8m L=1m / T=1+1m konsooliga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5136 31W METALLTORUMASTIL H=8m L=1m / T=1+1m konsooliga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5139 54W METALLTORUMASTIL H=8m L=1m / T=1+1m konsooliga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5244 26 W PUITMASTIL H=9m L=1m konsooliga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5139 54 W PUITMASTIL H=9m L=1m konsooliga

PROJEKTEERITUD PROZEKTORVALGUSTI METALLTORUMASTIL H=10m/T=1m traaversiga

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5112 31W PAIGALDUS OLEMASOLEVAL MASTIL

PROJEKTEERITUD VALGUSTI TECEO-S 5244 26W PAIGALDUS OLEMASOLEVAL MASTIL

PROJEKTEERITUD PARGIVALGUSTI PAIGALDUS/ASENDUS OLEMASOLEVAL MASTIL

TINGMÄRGID:

PROJEKTEERITUD ÕHUKAABEL

PROJEKTEERITUD MAAKAABEL

m
i
n
 
0
.
7

De

min 0.1min 0.1

KÕNNITEE ALL

mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).

Kõnnitee asfaltkatte taastamine.

0.1

Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm

Lubjakivikillustik fr 16/32,

kiilutud fr. 8/12 25kg/m², h=15cm

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

min 0.4

Asfaltbetoon AC8 Surf, h=5cm

0.2-0.3

min 0.3

min 0.3

Märkelint

min 0.3

PEH kaitsetoru 750N (A-kl,  50mm)

olemasolev

asfaltbetoon

olemasolev

killustikalus

Sõidutee

kruuskatte taastamine

Teepeenra

kruuskatte taastamine

Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm

Jämedateraline killustik (fr 16/32) h= 25 cm

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 10 cm

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 10 cm.

*MKM 4.märtsi 2014. a määrus nr 15

„Tee ja teetööde kvaliteedinõuded”

Lisa 10 - Sidumata segude terastikuline koostis.

m
i
n
 
1
,
0

De

min 0.1min 0.1

HALJASALA ALL

mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).

Murukatte taastamine.

0.1

Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

PEH kaitsetoru 450N

Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas

min 0.4

0.2-0.3

Märkelint

Muru

olemasolev murukate

Roosna-Alliku vald, Järva maakond

stik-elekter@stik-elekter.ee

AS STIK-ELEKTER

Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452
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JOONISE NIMI:

TELLIJA:

TÖÖ NR:

KUUPÄEV:
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KOOD

MÕÕTKAVA

MUUDAT.

LEHT: LEHTI:
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01.10.2019

PÕHIPROJEKTI JOONIS

Paide Vesi AS

Paide linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine. Paide linn, Roosna-Alliku alevik

Anna, Kriilevälja, Mündi, Pikaküla, Sargvere, Tarbja, Viraksaare, Oeti, Valasti, Viisu, Vedruka külad

Asendiplaan, 

Lehtede jaotus

H. Lomp

H. Lomp

EL-1-0 1 1

M1:10000

Oeti küla

EL-1-1

Valasti küla

EL-1-2

Roosna-Alliku alevik

EL-1-8

Anna küla

EL-1-9

Pikaküla küla

EL-1-11

Viraksaare küla

EL-1-6

Paide linn

EL-1-7

Kriilevälja küla

EL-1-5

Mündi küla

EL-1-10

Sargvere küla

EL-1-13

Tarbja küla

EL-1-12

Viisu küla

EL-1-4

Vedruka küla

EL-1-3

MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD OÜ KIRJANURK, TÖÖ NR. 2721G ja 2722G (KOOST 06 - 09.2019) 

2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE 

 VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID

3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS

4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE

5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
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